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Auxiliary transformer 

50 kVA Dyn11

20/0,4kV +/- 2x2,5%

Προς Γενικό Πίνακα Χ.Τ. Ε.Ρ.

οικίσκου ελέγχου του αιολικού πάρκου
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Προς "Υ/Σ ........"

20/150 kV

A2XS(F)2Y

1x400 RM/35 mm

2

12/20 (24 kV)

10 χλμ.

Γ223

Ρ230

Ι13

Μετρητές καταναλισκόμενης

ενέργειας (Κύριος & Εναλλακτικός

Μετρητής) στον Ρ230

ΖΥΓΟΙ 20 kV

Γ218

Ρ215

Γ207
Β.Μ/Σ 1

100 kA

20/0.4kV
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Μ.Σ 1

50/63  MVA

150/20  kV

ΟΡΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Υ/Σ <...............>

C1

Κύριος & Εναλλακτικός

Μετρητής στον Ρ15

ΖΥΓΟΙ 150 kV

3 μονοπολικά, υπόγεια

καλώδια,  20 kV, 95mm

2

WTG 2

2300 kW

6 x 1400A

16 x 630A

8x(3x500A)

LOW VOLTAGE

2500 kVA

0.4/20 kV

Uk=6%, Dyn5

N2XSY 3x50mm

2

630A
400A

20kVm, 50 Hz, 250 MVA

Απλή εναέρια γραμμή Μ.Τ. (20 kV)

ACSR, 3x16mm

2

Ρ15

16

Προς Υ/Σ <.............>

630A

WTG 2

2300 kW

6 x 1400A

16 x 630A

8x(3x500A)

LOW VOLTAGE

2500 kVA

0.4/20 kV

Uk=6%, Dyn5

N2XSY 3x50mm

2

630A 400A

20kVm, 50 Hz, 250 MVA

630A
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